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ZERTIFIKAT

Genehmigung zur Nutzung des Priifzeichens

- Gepriifte Komponente nach VDI 6022 Blatt 1 / SWKI VA 104-01 -

Das Ing.-Buro Dr. Winkens gui-lab
bestatigt, dass die Komponente

,Cold Fog Luftbefeuchtung*

den Hygieneanforderungen der VDI 6022 Blatt 1, Ausgabe 01-2018, und der auf
dieser Richtlinie basierenden SWKI VA 104-01 entspricht. Sie entspricht
insbesondere den Anforderungen aus der Tabelle 7 ,Prifliste”, laufende Nummer 6.
Insoweit gilt dieses Zertifikat als eine durch einen VDI-gepriften Fachingenieur RLQ
verifizierte Herstellererklarung gemafn VDI 6022 Blatt 1, Anhang A.

Cold Fog GmbH, Uetikon am See, Schweiz

wird daher das Recht verliehen, im Zusammenhang mit dem oben genannten
Produkt das nachstehend abgedruckte Priifzeichen zu fihren.

Ménchengladbach, 01.01.2019
gui-lab.Ing.-Buro Dr. Winkens
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